





(A1) ANNEXE

(A2) ATTESTATION D’EXAMEN CE DE TYPE
LCIE 02 ATEX 6138 (suite)

(AB) Exigences essentielles en ce qui concerne la sécurité et
la santé :

Conformité aux normes européennes EN 50014 (1997)
+ amendements 1 et 2 (1999) et EN 50018 (2000).

- Chaque exemplaire du matériel (boitier de raccordement
homologué avec la sonde) devra avoir subi avec succés une
épreuve de surpression & la valeur de 13 bars pendant une
durée au moins égale a 10 secondes sans toutefois avoir a
dépasser une minute.

- L'épreuve individuelle du boitier de raccordement EEx d IIC
homologué seul sans la sonde, reléve de I'attestation d'examen
CE de type concernée.

(A1) SCHEDULE

(A2) EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
LCIE 02 ATEX 6138 (continued)

(A6) Essential Health and Safety Requirements:

Conformity to the European standards EN 50014 (1997)
+ Amendments 1 and 2 (1999) and EN 50018 (2000).

- Each exemplary of equipment (connecting box certified with the
probe) must be submitted successfully to an overpressure test of
13 bars during at least 10 seconds without exceeding 1 minute.

- The individual test of the connecting box EEx d IIC certified
alone without the probe, depending of the EC type examination
certificate concerned.
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L rConE

1 AVENANT D’ATTESTATION D’EXAMEN CE 1 SUPPLEMENTARY EC TYPE EXAMINATION
DE TYPE - CERTIFICATE
2 Appareil ou systéme de protection destiné a étre utilisé 2 Equipment or protective system intended for use in
en atmosphéres explosibles (Directive 94/9/CE) potentially explosive atmospheres (Directive 94/9/EC)
3 Numéro de l'avenant : 3 Supplementary certificate number :
LCIE 02 ATEX 6138/ 01 LCIE 02 ATEX 6138/ 01
4 Appareil ou systéme de protection ; 4 Equipment or protective system :
Sonde de température Temperature probe
Type : Sh Type : S
5 Demandeur: RUEGER 5 Applicant: RUEGER
15 DESCRIPTION DE L’AVENANT 15 DESCRIPTION OF THE SUPPLEMENTARY
CERTIFICATE
Mise & jour normative selon les normes EN 60079-0 (2006) Normative update according to the standards
et EN 60079-1 (2007). EN 60079-0 (2006) and EN 60079-1 (2007).
Les résultats des vérifications et essais figurent dans le The examination and test results are recorded in
rapport confidentiel N° 99654-597873-03. confidential report N° 99654-597873-03.
Parameétres spécifiques du ou des modes de protection Specific parameters of the mode(s) of protection concerned:
concerné(s) :
Inchangés. Unchanged.
Le marquage doit étre : The marking shall be :
Inchangé, excepté pour : “EEX” devient “Ex". Unchanged, except for : “EEX” becomes “Ex”".
16 DOCUMENTS DESCRIPTIFS 16 DESCRIPTIVE DOCUMENTS
Dossier de certification N° S3-F-000-003/1 du 19/04/2010. Certification file N® S3-F-000-003/1 dated 2010/04/19.
Ce dossier comprend 13 rubriques (19 pages). This file includes 13 items (19 pages).
17 CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION 17 SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE
SURE
Néant. None.
18 EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE ET DE 18 ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS
SANTE
Couvertes par les normes listées au point 15. Covered by the standards cited item15.
19 VERIFICATIONS ET ESSAIS INDIVIDUELS 19 ROUTINE VERIFICATIONS AND TESTS
Inchangés Unchanged
Fontenay-aux-Roses, le 01 juin 2010 Le responsable de certification ATEX
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